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Content Inhalt Drawing

1. Dimension drawings <=17,5kV / 50kA Maßbild <=17,5kV / 50kA 172-0026.9

2. Use of crane devices panel width 800mm Verwendung Kranwinkel Feldbreite 800mm 172-0048.9

3.
Use of crane devices panel width 800mm
panel version with rear duct

Verwendung Kranwinkel Feldbreite 800mm
Feldausführung mit rückseitigem Kanal 172-0049.9

4. Use of crane devices panel width 435mm Verwendung Kranwinkel Feldbreite 435mm 172-0050.9

5. Use of crane devices panel width 1000mm Verwendung Kranwinkel Feldbreite 1000mm 172-0051.9

6.
Use of crane devices panel width 1000mm
panel version with rear duct

Verwendung Kranwinkel Feldbreite 1000mm
Feldausführung mit rückseitigem Kanal 172-0052.9

7. Pressure relief duct with Exit Druckentlastungskanal mit Auslass 172-0053.9

8. Pressure relief duct: Exit at side Druckentlastungskanal: Auslass seitlich 110-0179.9

9. Pressure relief duct: Exit at rear Druckentlastungskanal: Auslass rückseitig 110-0231.9

10. Installation IPX1 roof Einbau IPX1-Dach 172-0062.9

11. Installation withdrawable PT’s unit Einbau trennbare Spannungswandler 172-0054.9

12. Panel Protection IP4X Ertüchtigung zu Schutzgrad IP4X 110-0051.9

13. Bar connection from bottom 1250A / <=50kA Schienenanschluss von unten 1250A / <=50kA 172-0023.9

14. Bar connection from bottom 2500A / <=50kA Schienenanschluss von unten 2500A / <=50kA 172-0024.9

15. Bar connection from bottom 4000A / <=50kA Schienenanschluss von unten 4000A / <=50kA 172-0025.9

16. Bar connection from bottom 50kA Schienenanschluss von unten 50kA 172-0033.9

17. Deep bottom pan for panel width 800mm Vertiefte Bodenwanne Feldbreite 800mm
110-0311.9
110-4001.3

18. Bottom pan for panel width 800mm: 12kV Bodenwanne Feldbreite 800mm: 12kV 110-0296.9

19. Bottom pan for panel width 800mm: 17,5kV Bodenwanne Feldbreite 800mm: 17,5kV 110-0299.9

20. Bar connection from top: 800mm / <=17,5kV Schienenanschluss von oben: 800mm /<=17,5kV 172-0017.9

21. Cable connection from top: 800mm / <=17,5kV Kabelanschluss von oben: 800mm / <=17,5kV 172-0020.9
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